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3x230/400V 50Hz 100A TN-S

3x230/400V 50Hz 400A TN-C-S
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Ochrona przeciwporazeniowa
Szybkie wylaczenie
Uktad sieci
TN-S
Uwaga:
Styczniki do sterowania poszczegdlnych grup opraw
oswietleniowych dobiera¢ w oparciu o tabele doboru
wybranego producenta.
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